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Dotyczy: okresowej oceny jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi dia Wodociggu
Publicznego Tylicz

Szanowny Panie Burmistrzu,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, majgc na uwadze art. 4 ust, 1 pkt 1, art,
12 ust. la pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekgji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r.
poz. 59) oraz § 22 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie:
- 9 wynikéw badari wody do spozycia przez ludzi wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej przez
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Krynicy-Zdréj, ul. Kraszewskiego 37, w tym 8 w zakresie
parametréw grupy A i 1 w zakresie parametréw grupy B oraz
- 4 wynikéw z badari jakoéci wody wykonanych w ramach biezacego nadzoru sanitarnego w zakresie
parametréw grupy A i 1 w zakresie parametréw grupy B
ocenit wode dostarczang z Wodociggu Publicznego Tylicz przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
W Krynicy-Zdr6j, ul. Kraszewskiego 37 w roku 2020, jako spelniajaca wymagania okreslone
w zatacznikach nr 1 i 4 ww. rozporzadzenia Ministra Zdrowia.

W ramach przedmiotowej oceny uwzgledniono informacje oraz dane zgromadzone w ramach
prowadzonego monitoringu jakoéci wody, w szczegéinoéci:
- dokonano weryfikacji sprawozdan z badan wody wykonanych w roku 2020 w ramach kontroli

wewnetrznej prowadzonej przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Krynicy-Zdréj, ul. Kraszewskiego
37 oraz wynikéw wtasnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
Www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 25 732, fax: (+48) 18 44 25 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

POLEBKA
STULECIE ODZYBKANIA
NIEPFODLEGLOSG)




- oceniono zgodno$¢ prowadzonych badaf z zatwierdzonym harmonogramem, jak réwniez
terminowoS¢ przesylania danych do tutejszego Inspektora, w zakresie ktérej nie stwierdzono
uchybien,
- zweryfikowane dane wigczono do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu o badania wasne
i dokonano ich analizy.
Po analizie sprawozdan z badari wody pobranej w ramach biezgcego nadzoru w dniu 04.02.2020r.
stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli w wodzie do spozycia w iloéci >100 jtk w 100ml wody oraz
przekroczony parametr metnosci. W dniu 06.02.2020r. Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Saczu wydat decyzjg o braku przydatnosci wody do spozycia z Wodociggu Publicznego
Tylicz. W wyniku analizy przestanych przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Krynicy - Zdroju w dniu
10.02.2020r, sprawozdan z badah wody z Wodociggu Publicznego Tylicz nie stwierdzono obecnoéci
bakterii grupy coli w wodzie do spozycia i przekroczonego parametru metnoéci. Woda odpowiadata
wymaganiom w/w rozporzadzenia.

W wyniku analizy przedmiotowych danych Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Saczu nie stwierdzit zagrozen zdrowotnych dla konsumentéw, generowanych przez wode
dostarczang przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Krynicy-Zdréj, ul. Kraszewskiego 37.

Z powazaniem

Parstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu

mgr inz. Mateusz Wéjcik
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